
수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 11.3 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.43 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.35 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 0.102 mg/L 적합

아연 3 mg/L 0.011 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 0.004 mg/L 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 장성군청(장성A)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1040 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 11.1 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.23 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.41 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 0.011 mg/L 적합

아연 3 mg/L 0.013 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 0.004 mg/L 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 매화7길 5 매화1동 복지회관(장성A)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1041 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 10.9 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.34 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.33 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 0.048 mg/L 적합

아연 3 mg/L 0.010 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 매화2동 경로당(장성A)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1042 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 10.8 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.36 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.45 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 0.021 mg/L 적합

아연 3 mg/L 0.036 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 영천리 1001 장성성당(장성A)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1043 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 10.9 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.46 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.41 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 불검출 적합

아연 3 mg/L 0.015 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 0.004 mg/L 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 청운9길 10 군민회관(장성B)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1044 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 11.6 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.38 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.30 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 불검출 적합

아연 3 mg/L 0.010 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 청운동 1481-5 공공도서관(장성B)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1045 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 11.0 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.33 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.32 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 0.012 mg/L 적합

아연 3 mg/L 0.009 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 영천로 211 장성읍사무소(장성B)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1046 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 10.9 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.47 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.30 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 0.087 mg/L 적합

아연 3 mg/L 0.011 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소(장성C)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1047 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 14.1 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.43 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.42 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 0.013 mg/L 적합

아연 3 mg/L 0.005 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관(장성C)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1048 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 11.0 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.34 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.36 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 불검출 적합

아연 3 mg/L 0.004 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소(장성D)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1049 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 11.1 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.28 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.32 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 불검출 적합

아연 3 mg/L 0.010 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 7-5 월평1구 마을회관(장성D)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1050 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 11.0 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.27 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.28 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 불검출 적합

아연 3 mg/L 불검출 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관(장성E)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1051 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 11.2 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.27 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.25 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 0.011 mg/L 적합

아연 3 mg/L 0.020 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 유탕리 1395 성산2리 복지회관(장성E)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1052 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 13.6 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.22 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.15 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 불검출 적합

아연 3 mg/L 불검출 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 밀동길 50-7 성산5리 경로당(장성E)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1053 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-07-01 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 11.0 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.37 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.30 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 불검출 적합

아연 3 mg/L 0.004 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 0.004 mg/L 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터(장성E)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1054 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-06-30 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소

중점관리지역 장성군 맑은물관리사업소



수    신    자     : 장성군 맑은물관리사업소 받는사람(의뢰인) 061-390-8565

(경         유) 57228

제          목    : 수 질 검 사  성 적 서
(귀하) 

1. 시료내용

규 격 명 의뢰인/상호명
접수번호 의뢰근거
채수일시 접수일자

검사완료일 검사목적
채수장소 시 료 명

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판                정

나. 항목별 검사결과

검사항목 수질기준 검사결과 적부여부 검사항목 수질기준 검사결과 적부여부
총대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합

대장균/분원성대장균군 불검출 /100 mL 불검출 적합
염소이온 250 mg/L 11.1 mg/L 적합

탁도 0.5 NTU 0.42 NTU 적합
일반세균 100 CFU/mL 불검출 적합

암모니아성질소 0.5 mg/L 불검출 적합
잔류염소 4 mg/L 0.33 mg/L 적합
구리(동) 1 mg/L 0.049 mg/L 적합

아연 3 mg/L 0.027 mg/L 적합
철 0.3 mg/L 불검출 적합

망간 0.05 mg/L 불검출 적합

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원    대 표 이 사

전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관(장성F)

적합

수질기준 초과항목

E2506-1055 수도법
2025-06-23 2025-06-23
2025-07-01 정기검사용

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원
(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식  기술책임자:김희준  품질책임자:유훈선  

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소
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